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Tehoreservijarjestelman kayttosaantojen vahvistaminen
ajanjaksolle 1.7.2020 - 30.6.2022

1 Asianosainen

Fingrid Oyj

2 Vireilletulo

15.5.2019

3 Ratkaisu

Energiavirasto vahvistaa lain sahkdntuotannon ja -kulutuksen vaélista tasapainoa
varmistavasta tehoreservista (117/2011) 14 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla Fing-
rid Oyj:n 1.7.2019 toimittamat séannot tehoreservijéarjestelmaan kuuluvien voima-
laitosyksikoiden ja sahkdnkulutuksen joustoon kykenevien kohteiden kayttévalmiu-
den yllapidolle, niiden kaytolle seka tuotetun sahkén ja sdhkénkulutuksen jouston
tarjoamiseen markkinoille (mydhemmin kayttésaannot)

Saannot vahvistetaan maaraajaksi ja ne ovat voimassa 1.7.2020 - 30.6.2022.
Vahvistetut kayttésaannot ovat taman paatdksen liitteind (Liitteet 1 ja 2).

Tata paatodsta on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

4 Selostus asiasta

Sahkéntuotannon- ja kulutuksen valistéd tasapainoa varmistavasta tehoreservista
/117/2011, jaljempana tehoreservilaki) annetun lain 14 §:n mukaisesti Energiavi-
raston tulee paatdkselldén vahvistaa saannét tehoreservijérjestelmaan kuuluvien
voimalaitosyksikdiden ja sahkdénkulutuksen joustoon kykenevien kohteiden kaytto-
valmiuden yllapidolle, niiden kaytélle seka tuotetun sahkén ja sahkdnkulutuksen
jouston tarjoamiseen markkinoille (kayttésadannot) ennen kayttdédnottamista.

Tehoreservilain 10 §:n 2 momentin mukaan jarjestelmavastuuseen maaratty kan-
taverkonhaltija asettaa tehoreservin kayttdésopimuksessa saanndt tehoreservina
toimivan yksikon kayttdévalmiuden yllapidolle, yksikdn kdytolle sekd sen tuottaman
sahkdn tai sahkdnkulutuksen jouston tarjoamiseen markkinoille. Saannét tulee
asettaa siten, ettei niilld perusteettomasti vaikuteta sdhkén tarjontaan ja sahkoén
hinnan maardytymiseen markkinoilla. Saannét tulee julkaista.

Fingrid Oyj on sahkémarkkinalain (588/2013) 8 §:n nojalla jarjestelmavastuuseen
maaratty kantaverkonhaltija.
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Fingrid Oyj (jaljempé&na Fingrid) pyysi 1.7.2019 Energiavirastoa vahvistamaan te-
horeservijarjestelmaan kuuluvien voimalaitosyksikdiden ja sahkdnkulutuksen jous-
toon kykenevien kohteiden kayttovalmiuden yllapitoa, kayttdéa seka tuotetun sah-
kon ja sahkonkulutuksen jouston markkinoille tarjoamista koskevan saanndston
(jaljempana myods "kayttésdaannot”). Kayttdésadannot pyydettiin vahvistamaan ajan-
jaksolle 1.7.2020 - 30.6.2022.

5 Fingridin kdayttosaantoihin tehdyt muutokset

5.1 Muutokset voimalaitosyksikdiden kdyttosaantoihin

Fingrid

toimitti Energiavirastolle 1.7.2019 paivitetyt kayttésaannot, jossa

16.12.2016 vahvistettuihin kayttésaantéihin oli paivitetty seuraavia muutoksia:

Kohtaan 1.1 on tdsmennetty voimalaitosyksikdn kdynnistysajan madritel-
maa.

Kappaleeseen 1.7 “Koekayttdmahdollisuus talvikaudella” on tasmennetty
epaonnistuneen koekaytdn vaikutusta tehoreservista saatavaan vuorokau-
sikohtaiseen yllapitokorvaukseen. Epdonnistunut koekadytté tarkoittaa jat-
kossa voimalaitosyksikén olevan kadyttésaantdjen kohdan 1 vaatimusten
vastainen ja nadin epdkaytettava tehoreservin kayttéon.

Kappaleessa 2.1 “Yleiset saannot” on tdsmennetty Ruotsin kantaverkkoyh-
tion ja Fingridin valista yhteistyota.

Kohdassa 2.4.1 “Tarjouksen jattaminen ja kasittely” tarjouksen aktivoitu-
essa tehoreservikapasiteetille asetettava hinta on tasmennetty tarkoitta-
maan kulloinkin voimassa olevaa vuorokausimarkkinoiden kattohintaa.

Kappaleessa 2.7 “Tehoreservikapasiteetti saatdésahkémarkkinoilla” on
tehty kohtaa 2.4.1 vastaava tasmennys vuorokausimarkkinoiden kulloinkin
voimassa olevaan kattohintaan viittaamisessa. Lisaksi sdanndissa on tas-
mennetty, etta tehoreservitarjoukset aktivoidaan vasta sen jalkeen, kun
kaikki tehoreservijarjestelmaan kuulumattomat saatésahkdtarjoukset on
aktivoitu.

"

Kappaleeseen 3 “Voimalaitosyksikén kaytté tuottajan omaan tarpeeseen
on lisatty, etta Fingrid jatkossa informoi Energiavirastoa naista tapahtu-
mista.

5.2 Muutokset siahkon kulutuksenjoustoon kykenevien kohteiden kayttésaantoihin

Fingrid

toimitti Energiavirastolle 1.7.2019 paivitetyt kadyttésdaannot, jossa

16.12.2016 vahvistettuihin kayttésaantodihin oli paivitetty seuraavia muutoksia:

Kohdasta 1.1 “Yleiset saannét” tehoreservikuorman minimikoko (10 MW)
on poistettu. Samalla myéhemmin samaiseen kohtaan on tdsmennetty te-
horeservilain mukainen vaatimus kyeta vahintaan 10 MW sahkénkulutuk-
sen joustoon 10 minuutin kuluessa kaskyn antamisesta.

Kappaleessa 2.2 “Tehoreservikapasiteetti sdatdésahkdomarkkinoilla” on tas-
mennetty viittaus kulloinkin sovellettavaan vuorokausimarkkinoiden katto-
hintaan. Lisdksi sdanndissa on tasmennetty, etta tehoreservitarjoukset
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aktivoidaan vasta sen jalkeen, kun kaikki tehoreservijarjestelmaan kuulu-
mattomat saatésahkdtarjoukset on aktivoitu.

= Kappaleessa 5.1 “IImoitukset” on tdsmennetty, ettd epakaytettavyystilan-
teessa kuormanhaltijalla on velvollisuus tarjota kaytettavissa oleva osuus
tarjoamastaan tehoreservikuormasta kayttésaantdéjen mukaisesti saa-
tésahkoémarkkinoille.

= Kappaleessa 6 “Tiedonvaihto ja raportointi” on kuormanhaltijan raportoin-
tivelvollisuuksia hairidista tésmennetty.

6 Energiaviraston saamat lausunnot

Energiavirasto varasi keskeisille sidosryhmille ja kaikille asiasta kiinnostuneille ta-
hoille mahdollisuuden lausua Fingridin 1.7.2019 vahvistettavaksi esittamista kayt-
tésaanndista. Julkinen kuuleminen vahvistettavaksi toimitetuista kayttésaannoista
pidettiin ajanjaksolla 11.7.2019 - 19.8.2019.

Energiavirasto sai lausuntopyyntédn liittyen yhteensa 2 lausuntoa. Lausunnon an-
toivat: Energiateollisuus ry ja Suomen Sahkdnkayttajat ry. Lisaksi Paikallisvoima ry
ilmoitti tukevansa Energiateollisuus ry:n lausuntoa.

Ndiden lausuntojen lisaksi Sympower Oy ja Suomen Sahkdnkayttajat ry toimittivat
Energiavirastolle tiedoksi Fingridin ajalla 24.5.2019 - 14.6.2019 kayttésaannoista
jarjestdaman kuulemisen yhteydessa antamansa lausuntonsa. Energiavirasto ottaa
nama lausunnot huomioon arvioidessaan vahvistettavaksi toimitettuja kayttésaan-
toja.

Energiavirastolle toimitetuissa lausunnoissa kayttdésaantdja pidettiin |ahtdkohtai-
sesti hyvin valmisteltuina. Toisaalta kayttésaantdja pidettiin kuitenkin myds epa-
tasa-arvoisina voimalaitosten ja tehoreservikuormien osallistumismahdollisuuksien
kannalta. Lisaksi lausunnoissa nostettiin esiin kulutuskohteiden mahdollisuudet
osallistua tehoreservijarjestelyyn erityisesti minimitarjouskoon, aktivointivaatimus-
ten, tasevastuun ja aggregointimahdollisuuksien kannalta. Erityisesti sahkdn kulu-
tuksenjoustoon kykenevien resurssien miminitarjouskoko ja saatésahkémarkkinoi-
den vaatimukset koettiinn liian ankariksi tehoreservijarjestelyn osallistumisen kan-
nalta. Lausunnoissa korostettiin myos kansainvalisen yhteistyén merkitysta ja han-
kittavan kulutusjouston kapasiteetin ennakkoon maarittelya.

7 Energiaviraston lausuntopyynto Fingridille

Energiavirasto varasi 23.8.2019 Fingridille mahdollisuuden lausua kayttésaannoista
annetuista kommenteista. Taman lisaksi Energiavirasto pyysi Fingridia esittdmaan
nakemyksensa erityisesti seuraavista, lausunnoissa esille nostetuista, sahkén ku-
lutuksenjoustoon kykenevien yksikdiden teknisista vaatimuksista:

e aggregoidun tehoreservikuorman osallistuminen tehoreservijarjestelyyn
e aggregoidun tehoreservikuorman tasevastuu
o tehoreservikuorman lepoajan pidentaminen

e tarjousten jattdmisvaatimuksen pienentdminen 80 %:iin kayttétunneista



"\ energiavirasto
energimyndigheten

P34tos 4 (8)

2139/450/2019

e tehoreservikuorman aktivoinnin jalkeisen palautumisen paatantavastuu
kuormanhaltijalle

8 Fingridin vastine

Fingrid toimitti 6.9.2019 Energiavirastolle vastineen. Fingrid ei nahnyt tarvetta pai-
vittaa kayttésadntodja lausuntojen perusteella.

Fingrid naki perustelluksi nostaa vastineessaan esille seikan, etta saatésahkémark-
kinoiden saantdjen seka sahkdnkulutuksen joustoon kykenevien kohteiden kaytté-
saantdjen muuttamisen jalkeen aggregoidun tehoreservikuorman minitarjouskoko
on laskettu 5 MW:iin. Nama muutokset on sisallytetty 1.7.2019 ldhetettyihin kayt-
tésaantoihin.

9 Asiaan liittyva lainsaadanto

Tehoreservilain (117/2011) 14 §:n 1 kohdan mukaan Energiaviraston tulee paatok-
selldan ennen kayttéonottamista vahvistaa saannot tehoreservijarjestelmaan kuu-
luvien voimalaitosyksikéiden ja sahkdnkulutuksen joustoon kykenevien kohteiden
kayttévalmiuden yllapidolle, niiden kaytélle seka tuotetun sahkdn ja sahkdnkulu-
tuksen jouston tarjoamiseen markkinoille,

Tehoreservilain 10 §:n 2 momentin mukaan saantdjen on oltava sellaiset, ettei niilla
perusteettomasti vaikuteta sahkodn tarjontaan ja sahkdén hinnan maardaytymiseen
markkinoilla.

10 Perustelut

Tehoreservilain 10 § 2 momentissa todetaan:

”"Sdadnnot tulee asettaa siten, ettei niilld perusteettomasti vaikuteta séhkén
tarjontaan ja sdhkén hinnan méaérdytymiseen markkinoilla.”

Tehoreservilain 3 §:n hallituksen esityksen (HE 299/2010) yksityiskohtaisissa pe-
rusteluissa todetaan:

“Tehoreservin ylldpitoa koskevan jérjestelmén vaikutukset séhkén tarjon-
taan markkinoille sekd sdhkén markkinahintaan pyrittdisiin rajoittamaan
mahdollisimman véhéisiksi, kuitenkin ottaen huomioon jdrjestelmén ta-
voitteena oleva séhkén toimitusvarmuuden lisddminen. Tdméan vuoksi eh-
dotetaan, ett§ tehoreserving toimivan yksikén tuottaman sédhkén ja séh-
kénkulutuksen jouston markkinoille tarjoamista koskevat sdannét tulisi
asettaa siten, ettei niilld perusteettomasti vaikutettaisi sdhkén tarjontaan
ja sdhkén hinnan méérdytymiseen markkinoilla. T&ma tavoite huomioitai-
siin esimerkiksi tarjousten rakenteen méérittelysséa.”

Tehoreservilain 8 §:n mukaan tehoreserviin tarjoavan voimalaitoksen on toteutet-
tava seuraavat vaatimukset:

"Voimalaitoksen haltija voi tarjota tehoreservijérjestelmdédn Suomen séh-
kéjarjestelmdan liitettya erillistd voimalaitosyksikkéd, joka tadyttda seuraa-
vat vaatimukset:
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1) yksikén kédynnistysaika on enintddn 12 tuntia 1 p&ivan joulukuuta ja 28
pdivdn helmikuuta vélisend aikana ja enintddn yksi kuukausi muuna ai-
kana;

2) yksikkd kykenee kdynnissé ollessaan vdhintddn 10 megawatin tehonli-
sdykseen 10 minuutin kuluessa kdskyn antamisesta;

3) yksikélld on valmius vahintddn 200 tunnin kdyttbaikaan kdyttésopimuk-
sen mukaisella tdydelld teholla 1 pédivén joulukuuta ja 28 pdivdén helmi-
kuuta véalisend aikana;

4) yksikkéon kohdistuvat ympdristoluvat ja -vaatimukset eivét esté yksi-
kén kéyttamistd tehoreservijarjestelmadn mukaisesti kdyttésopimuksen
voimassaoloaikana.”

Tehoreservilain 9 §:n mukaan tehoreserviin tarjottavan sahkénkulutuksen jouston
on toteuttava seuraavat vaatimukset:

"Sdhkénkéayttdjé voi tarjota tehoreservijdrjestelmadn Suomen sdhkojar-
jestelmaéan liitettyd sdhkénkulutuksen joustoon kykenevéda kohdetta tai
téllaisten kohteiden yhdistelm&da, joka tdyttdad seuraavat vaatimukset:

1) kohteella on valmius toteuttaa séhkénkulutuksen joustoja enintdén 12
tunnin kuluessa kdskyn antamisesta 1 p&ivan joulukuuta ja 28 pdivan hel-
mikuuta vélisend aikana ja enintddn yhden kuukauden kuluessa kdskyn
antamisesta muuna aikana;

2) kohde kykenee véhintddn 10 megawatin sdhkénkulutuksen joustoon 10
minuutin kuluessa kdskyn antamisesta;

3) kohteella on valmius vahintddn 200 tunnin kdyttbaikaan kdyttésopimuk-
sen mukaisella tdydelld teholla 1 pdivdn joulukuuta ja 28 pdivdn helmi-
kuuta vélisenéd aikana.”

Tehoreservilakia koskevassa hallituksen esityksen taloudellisten vaikutusten arvi-
oinnissa (HE 299/2010) on todettu:

"Esitetyllé jarjestelmdélld ei ole tarkoitus vaikuttaa sdhkén markkinahin-
taan.”

Lausunnoissa otettiin kantaa erityisesti sahkdnkulutuksen jouston kayttésaantéjen
minimitarjouskoon suuruuteen. Sahkomarkkinoiden kehittyessa tehoreservikuor-
mien kayttdésaanndistd on poistettu sdahkdn kulutusjouston 10 MW:n minimikoon
vaatimus. Kuitenkin tehoreservilain 9 §:n 2 kohdan mukaan kohteen tai kohteiden
yhdistelmé&n on kyettava vahintdan 10 megawatin sahkénkulutuksen joustoon 10
minuutin kuluessa kdaskyn antamisesta. Saatésahkdémarkkinoiden saantéjen mu-
kaan elektronisella aktivoinnilla toimivan kohteen vahimmaiskapasiteetiksi on ase-
tettu 5 MW:iin. Aggregoitu sdhkdnkulutuksen joustoon kykeneva kohde voi osallis-
tua paivitettyjen kayttésdantdjen mukaan tehoreservijarjestelyyn. Vahintaan kah-
della 5 MW:n sahkoénkulutuksen joustoon kykenevalld kohteella saadaan taytettya
tehoreservilain vaatimus 10 MW:n kulutuksen joustosta kymmenessa minuutissa.
Energiavirasto nakee saatdésahkomarkkinoiden vahimmaiskapasiteetin laskun ja
sen mukaisesti tehoreservin kayttésaantdjen muokkaamisen
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saatdsahkdmarkkinoiden saatdjen mukaiseksi positiiviseksi kehitykseksi sahko-
markkinoiden tarjonnan lisdamiselle.

Sahkodkulutuksen joustoon kykenevien kohteiden aggregointi heratti useammassa
lausunnossa huolta tasevastuiden ja vallitsevien kaupankadyntisaantdjen osilta. Te-
horeservilain 9 §:ssd mainitaan kohteiden yhdistamisesté eli aggregoinnista. Ag-
gregoituja kohteiden osallistumista helpottaa saatésahkémarkkinoiden minimitar-
jouskoon muuttuminen 5 MW:iin sekda 10 MW:n minimikapasiteettivaatimuksen
poistaminen kayttdésaanndista. Tasta huolimatta tasevastuu aggregoiduilla kohteilla
sdilyy ennallaan. Aggregoidut kohteet tulee sijaita saman tasevastaavan taseessa
saatésahkdmarkkinoiden ohjeiden mukaisesti. Kuormanhaltijan ei tarvitse olla valt-
tamatta tasevastaava, mutta tasevastuu tulee toteutua eli kuormanhaltijan tulee
olla reserviresurssin omistaja, toimia avoimena toimittajana tai tasevastaavana.
Sahkodnkulutuksen joustoon kykenevien kohteiden tulee noudattaa saatésahko-
markkinoiden Energiaviraston vahvistamia saantdja.

Lausunnoissa esitettiin huoli tehoreservikuormien epatasa-arvoisesta kohtelusta.
Sahkoénkulutuksen joustoon kykenevien kohteiden taytyy asettaa tarjous saatésah-
kdmarkkinoille jokaiselle tunnille talvikaudella vahintdan 12 tuntia ennen kaytto-
tuntia saatdésahkdmarkkinoiden saantéjen mukaisesti. Ehdotuksen mukaan voima-
laitosyksikdiden aktivointi toteutetaan vuorokausimarkkinoiden tai erillisen pyyn-
noén kautta siten, ettd Fingrid tekee kaikista tehoreservijarjestelyn voimalaitoksista
yhteisen tarjouksen vuorokausimarkkinoille. Sahkon kulutuksen joustoon kykene-
vien kohteiden ja voimalaitosyksikdiden on pystyttava aktivoitumaan 12 tunnin va-
roitusajalla tehoreservilain 8 §:n kohdan 1 ja 9 §:n kohdan 1 mukaisesti. Saatésah-
kémarkkinoiden sadantéjen mukainen vaatimus jokaiselle kaupankdyntitunnille ase-
tettavasta tarjouksesta nahtiin lausunnoissa lilan ankarana. Sidosryhmien lausun-
noissa ehdotettiin vaatimustason laskemista siten, ettd tarjous sdaatésahkdomarkki-
noille tulisi asettaa 80 %:lle talvikauden kayttétunneista. Energiavirasto toteaa
ettd, tarjousten asettaminen saatésahkémarkkinoille ja tata kautta aktivoitavien
resurssien tulee noudattaa Energiaviraston vahvistamia saatésahkémarkkinoiden
saantdja eika tehoreservijarjestely tee poikkeusta tahan. Energiavirasto katsoo,
ettd hyvan toimitusvarmuuden tason varmistamiseksi tehoreservissa oleva kulu-
tuksen joustoon kykeneva kohde tulee olla tehoreservijarjestelman kaytéssa koko
talvitalvikauden ajan. Energiaviraston nakemyksen mukaan nykyinen ehdotettu toi-
mintatapa palvelee tehoreservin kayttdéa eli vaalia hyvan toimitusvarmuuden tasoa
Suomessa.

Voimalaitosyksikdiden kayttésdannodissa on muutettu voimalaitosten epékaytetta-
vyyden madritelmda ehdotettujen kayttésaantéjen kappaleessa 1.7 "Koekaytto-
mahdollisuus talvikaudella. Selvennys liittyy kayttosaantdjen voimalaitosyksikoita
koskevassa kappaleessa 3 “voimalaitosyksikdn kaytto tuottajan omaan tarpeeseen”
muutoksiin. Epdonnistunut koekayttd talvikaudella tai tilanteessa, jossa tuottaja
kayttaa voimalaitosta omiin tarpeisiinsa katsotaan aiheuttavan voimalaitoksen epa-
kaytettdvyyden tehoreservijarjestelman kannalta, koska tuottajan on saatava voi-
malaitos tehoreservilain 9 §:n kohdan 1 vaatimaan 12 tunnin valmiuteen talvikau-
den aikana. Energiavirasto katsoo, etta tasmennys poikkeustilanteeseen on tar-
peellinen, jolloin voidaan varmentaa, etta epaonnistuneen koekaytdén seurauksena
tuottaja korjaa voimalan nopeasti takaisin tehoreservin vaatimaan kayttékuntoon.

Sahkoénkulutuksen joustoon kykenevien kohteita koskevien ehdotettujen kaytto-
saantdjen kappaleen 5.1 “"Tehoreservikuorman epdkaytettavyys” alakappaletta 5.1
“IImoitukset” on muutettu siten, etta tehoreservikuormille on asetettu vaatimus
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tarjota saatavilla oleva jousto saatésahkémarkkinoille myéds tilanteissa, joissa
kohde on osittain epakaytettavissa. Energiaviraston mukaan kuorman osittainenkin
poiskytkentd auttaa tehotasapainon hallintaa kriittisissa kayttétilanteissa, mika lisaa
toimitusvarmuutta.

Lausunnoissa nostettiin esiin myds huoli siita, ettd joustokohteiden lepoaikavelvoite
ja siihen kytkeytyva palautumisaika saattavat rajoittaa kuormanhaltijoiden haluk-
kuutta osallistua tehoreservijarjestelyyn. Energiaviraston nakemyksen mukaan tal-
laista valitdonta vaatimusta ei kayttdésaanndistd 16ydy. Muuttunut tilanne sahkoé-
markkinalla voisi johtaa tilanteeseen, jossa tehoreservikuormaa ei olisi enaa kan-
nattavaa palauttaa ajoon markkinahinnan laskun takia. Kayttésaannoissa tehore-
servin aktivoitumisen jalkeen kuormanhaltijalla on mahdollisuus kayttda kuuden
tuntia lepoaika, jonka jalkeen kuorma on oltava aktivoitavissa uudestaan, joten
valitdnta vaatimusta kuorman yldsajamiselle ei Viraston ndkemyksen mukaan ole
saanndissa. Energiavirasto toteaa, etta tehoreservijdarjestelmdn kannalta on tarkoi-
tuksenmukaista, etta tehoservikuormia voidaan hyédyntaa seka sahkdénkulutuksen
aamun ettd illan kulutushuipuissa, jolloin tehoreservin tarve on todenndkdisinta.
Tyypillisena talvikauden arkipdivana sahkdénkulutus on suurimmillaan aamulla n.
klo 6 - 10 ja iltapaivalla n. klo 16 - 19 ja naiden valiin jdava aika on noin 6 tuntia.
Energiavirasto toteaa, etta kulutuksen joustoon kykenevien kohteiden lepoajan pi-
dentdminen 6 tunnista aktivoimisen jalkeen saattaisi rajoittaa niiden mahdollisuutta
tarjota tarvittavia resursseja iltapaivan kulutushuipuissa, mikali niita on jo aktivoitu
aamupaivan huipun aikana ja katsoo, etta lepoajan pidentaminen 6 tunnista ei ole
tehoreservijarjestelman tavoitteiden kannalta perusteltua.

Fingrid esitti kdyttdsaannodissaan tehoreservin aktivointihinnan maaritelman tas-
mentamista. Kiintean hinnan (3 000 €/MWh) sijaan ehdoissa viitataan vuorokausi-
markkinoiden kulloinkin sovellettavaan kattohintaan. Hallituksen esityksessa (HE
299/2010) on todettu tehoreservin taloudellisen vaikutuksen arvioinnissa, etta te-
horeservijarjestelmalld ei ole tarkoitus vaikuttaa sahkén markkinahintaan.

Energia-alan saantelyviranomaisten yhteistytvirasto (jaljempdna myds ACER) on
14.11.2017 antamallaan paatoksella (04/2017) vahvistanut kapasiteetin jakamista
ja ylikuormituksen hallintaa koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta annetun Eu-
roopan komission asetuksen (EU) 2015/1222 nojalla menetelmdn yhteenkytketty-
jen vuorokausimarkkinoiden vahimmais- ja enimmaishintojen maarittdmiseksi.
Vahvistettujen menetelmien mukaan yhteenkytketyilld vuorokausimarkkinoilla
enimmaishinta voi muuttua tietylla perustein. Siten on mahdollista, etta vuorokau-
simarkkinoiden kattohinta voi muuttua kesken tehoreservikauden, minka vuoksi
tehty on muutos on perusteltu.

10.1 Yhteenveto

Edella mainittujen kappaleessa 9 kasiteltyjen asioiden osalta sekd@ arvioitaessa
kayttosaantdja kokonaisuutena Energiavirasto katsoo, ettd Fingrdin vahvistetta-
vaksi toimittamat tehoreservin kayttésaannot ovat tehoreservilain mukaisia.

11 Sovelletut saannokset

Laki sahkdntuotannon ja -kulutuksen vilista tasapainoa varmistavasta tehoreser-
vista (117/2011), 3§, 8§, 98§, 14, 218§

Sahkoémarkkinalaki (588/2013), 8 §,
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¢4 energiavirasto
“igl) energimyndigheten
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12 Maksu
8 000 (Tyo6- ja elinkeinoministerion asetus 869/2016, 4 § 9a)

13 Muutoksenhaku

Valitusosoitus on paatdksen liitteena. Paatdsta on noudatettava muutoksenhausta
huolimatta.

Liitteet 1. Vahvistetut kayttdsdaannot tehoreservijarjestelmadn kuuluvien voimalaitosyksi-
kdiden kayttdvalmiuden yllapidolle, niiden kaytélle seka tuotetun sahkdn tarjoami-
selle markkinoille
2. Vahvistetut kayttésaannot tehoreservijarjestelmaan kuuluvien sahkdénkulutuksen
joustoon kykenevien kohteiden kayttdvalmiuden yllapidolle, niiden kaytoélle seka
tuotetun sahkon tarjoamiselle markkinoille
3. Valitusosoitus

Jakelu Fingrid Oyj
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SAANNOT TEHORESERVIJARJESTELMAAN KUULUVIEN
VOIMALAITOSYKSIKOIDEN KAYTTOVALMIUDEN YLLAPIDOLLE, NIIDEN
KAYTOLLE SEKA TUOTETUN SAHKON TARJOAMISEEN MARKKINOILLE

1.1

1.2

1.3

Fingrid tai sen tytaryhtié Finextra (jatkossa Fingrid) asettaa seuraavat saannot teho-
reserviin kuuluvien voimalaitosyksikdiden kayttdvalmiuden yllapidolle, niiden kaytolle
seka tuotetun sahkdn tarjoamiseen markkinoille.

Naitd sédéntoja sovelletaan voimalaitosyksikkoon ja voimalaitoksen haltijaan (jatkossa
Tuottaja) seka myds osuuteen osuusvoimalaitoksen yksikdsta ja tdmén osuuden
haltijaan.

VOIMALAITOSYKSIKON KAYTTOVALMIUDEN YLLAPITO

Yleiset saannot

Voimalaitosyksikon tulee toteuttaa tehoreservilain (117/2011) 88:n asettamat
vaatimukset.

Tuottaja yllapitad voimalaitosyksikon teknisen toimivuuden seuraavien
kayttévalmiusaikojen edellyttamalla tasolla:

o talvijaksolla 1.12. - 28.2. laitosyksikon kaynnistysaika on enintdan kaksitoista (12)
tuntia laskettuna kaynnistyskaskysta siihen ajanhetkeen, jolloin laitosyksikk® on
tahdistettuna sahkoverkkoon ja valmiina tehon nostoon Fingridin ohjeiden
mukaisesti.

e muuna aikana kaynnistysaika on enintaan yksi (1) kuukausi.

Talvijaksolla voimalaitosyksikélla tulee olla valmius vahintdan 200 tunnin kayttbaikaan
kayttdsopimuksen mukaisella taydella teholla.

Tuottaja sopii voimalaitosyksikén 12 tunnin kdynnistysvalmiuteen vaikuttavien korjausten
toteutusajankohdista Fingridin kanssa.

Tuottaja huolehtii siita, etta voimalaitosyksikélla on voimassa olevat sahkonsiirtoon
liittyvat sopimukset.

Tuottajan tulee jarjestaa toimintansa siten, etta silla on oikeus osallistua
saatdsahkémarkkinoille voimassa olevien saatésahkémarkkinoiden saantdjen mukaisesti.

Kayttéhenkilokunta

Tuottaja huolehtii siita, etta silla on kaytettavissaan maarallisesti ja osaamiseltaan riittava
henkilostd toteuttamaan tdssa saannostossa asetetut velvoitteet.

Polttoainehuolto

Voimalaitoksen polttoainehuollon tulee mahdollistaa voimalaitoksen toimiminen
talvijaksolla yhteensa vahintadén 200 tunnin tayden tehon tuotannolla.
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Paastotlupa ja -oikeudet
Voimalaitosyksikélla tulee olla voimassa oleva paastdlupa.

Tuottaja vastaa siitd, etta voimalaitosyksikolla on vuosittaisten paastojen raportointiin ja
oikeuksien mitatdintiin liittyvan aikataulun mukaisesti kaytettavissaan tarvittavat, lain
mukaiset padstdoikeudet toteutunutta ajomaéraa vastaavasti.

Ymparistoluvat

Voimalaitosyksikolla tulee olla voimassa oleva ymparistolupa, joka mahdollistaa yksikon
toimimisen tehoreservind naiden kayttosaantojen edellyttamalla tavalla.

Koekéaytto ennen talvikautta

Voimalaitosyksikolla tulee tehd& onnistunut koekaytt6 vuosittain erikseen Fingridin
kanssa sovittuna ajankohtana enintdén kuukautta aikaisemmin ennen 12 tunnin
kaynnistysvalmiuteen siirtymista. Koekaytolla varmistetaan voimalaitosyksikon tekninen
toimivuus ja kayttohenkildston osaaminen. Koekayttssa laitos on tahdistettava
sahkoverkkoon ja silla on tuotettava vahintdan yhden tunnin ajan yli 80% laitoksen
tehoreservijarjestelyyn tarjotusta séhkotehosta. Koekayton pituus ei saa ylittda 12 tuntia
ilman etukateen perusteltua syyta.

Tuottaja vastaa koekayton toteutuksesta ja kustannuksista. Koekaytdssa Tuottajan
saama sahkdnmyyntituotto ei vaikuta kohdan 5 mukaiseen kayttévalmiuden
yllapitokorvaukseen.

Koekayttomahdollisuus talvikaudella

Varmistuakseen voimalaitosyksikdn 12 tunnin kaynnistysvalmiudesta, Fingridilla on
mahdollisuus koekayttaa laitosta kerran talvikaudessa. Fingrid ilmoittaa koekaytosta
Tuottajalle vahintaan 12 tuntia ennen koekayttoa.

Koekaytdssa laitos on tahdistettava sdhkdverkkoon ja silla on tuotettava vahintdan yhden
tunnin ajan laitoksen minimiteholla. Koekaytdn pituus ei saa ylittda 12 tuntia ilman
etukateen perusteltua syyta.

Mikali koekayttd epaonnistuu tai koekaytdssa todetaan, etté laitos ei ole sopimuksen
edellyttamassa 12 tunnin kaynnistysvalmiudessa, Tuottajan on viipymatta saatettava
laitos sopimuksen edellyttamaan 12 tunnin kaynnistysvalmiuteen. Fingrid pidattaa kohdan
5 tarkoittaman yllapitokorvauksen silta ajalta, jolloin voimalaitosyksikko ei ole
kayttdsadnnon kohdan 1 mukaisesti tehoreservijarjestelman kaytettavissa.

Tuottaja vastaa koekayton toteutuksesta ja kustannuksista. Koekéaytdssa Tuottajan
saama sahkdnmyyntituotto ei vaikuta kohdan 5 mukaiseen kayttévalmiuden
yllapitokorvaukseen.

Talvikaudella suoritettava koekayttd vahennetaan laskettaessa kayttosaantdjen kohdan
1.1. tarkoittamaa 200 tunnin kayttéaikavalmiutta.



F I N G R I D Kayttosaannot 3 (10)

2.2

2.3

2.4
241

1.7.2019

VOIMALAITOSYKSIKON KAYTTO SAHKOJARJESTELMAN TARPEISIIN
Yleiset sdannot

Fingrid ja Ruotsin kantaverkkoyhtit (jatkossa Svk) tekevat yhteisty6ta
tehoreservikapasiteetin optimaalisen kayton varmistamiseksi pohjoismaisessa
sahkojarjestelméssa seka tehoreservijarjestelyn markkinavaikutusten minimoimiseksi.

Voimalaitosyksikkd kdynnistetddn joko vuorokausimarkkinoiden perusteella tai Fingridin
erillisesta pyynnosta.

Muuttuvat kustannukset

Muuttuvien tuotantokustannusten arvioimiseksi Tuottaja toimittaa kustannustiedon
(tuntikohtainen kustannus, €/ MWh) voimalaitosyksikoittain Fingridille vahintaan
kuukausittain. Muuttuvia tuotantokustannuksia laskettaessa otetaan huomioon
polttoainekustannus ja tuotantoon tarvittavien paastooikeuksien arvo (€/MWh).

Liséksi Tuottaja toimittaa voimalaitosyksikoittain k&ynnistysvalmiuden yllapidon
kustannustiedon (tuntikohtainen kustannus €/h) Fingridille kuukausittain.
Kaynnistysvalmiuden yllapidon kustannus ei voi ylittdd muuttuvia tuotantokustannuksia

Fingrid hyvaksyy Tuottajien ehdotusten pohjalta vuosittain polttoainekustannusten
perustana kaytettavan tilaston / kaytettavat tilastot sek& paastdoikeuksien arvon
maaritystavan.

Kiinteat kustannukset

Voimalaitosyksikon kiintea kaynnistyskustannus (€/kaynnistys) maaraytyy Tuottajan
Energiavirastolle tekeman tarjouksen ja Energiaviraston tekemén tehoreservin
hankintapaatdksen mukaisesti.

Liséksi Tuottaja toimittaa voimalaitosyksikoittain kaynnistysvalmiuden noston kiintean
kustannustiedon (€/kaynnistysvalmiuden nosto) Fingridille. Voimalaitosyksikon
kaynnistysvalmiuden noston kiintea kustannus ei voi ylittad sen kiinteaa
kaynnistyskustannusta.

Tehoreservikapasiteetti vuorokausimarkkinoilla
Tarjousten jattdminen ja kasittely

Talvijaksolla Fingrid muodostaa Suomen voimalaitoksista koostuvasta
tehoreservikapasiteetista yhden tarjouksen sahkdn vuorokausimarkkinoille. Fingrid
tarjoaa Suomen tarjousalueelle kulloinkin kaytettavissa olevan tehoreservin
kokonaiskapasiteetin tunneille 04-24 (CET).

Tehoreservitarjous huomioidaan vuorokausimarkkinoiden hinnanlaskennassa, mikali
kysynnén ja tarjonnan tasapainoa ei saavuteta kaytettavissa olevilla markkinaehtoisilla
tarjouksilla.
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Suomen ja Ruotsin tehoreservikapasiteettia aktivoidaan vuorokausimarkkinoilla maiden
kesken tarjottujen tehoreservikapasiteettien suhteessa kaytettavissa olevan
siirtokapasiteetin puitteissa.

Tarjouksen aktivoituessa Suomen tarjousalueelle nimitetty sdhkdmarkkinaoperaattori
(jaliempana Sahkoporssi) asettaa tehoreservikapasiteetille vuorokausimarkkinoiden
kulloinkin sovellettavaa kattohintaa vastaavan hinnan.

Tehoreservikapasiteetin aktivointi

Kun tehoreservitarjous aktivoituu, S&hkoporssi ilmoittaa Fingridille aktivoituneen
tehoreservimaaran.

Fingrid ja Svk tekevat paatoksen kaynnistettavista voimalaitoksista. Paatoksessa
huomioidaan maiden sisaiset siirtorajoitukset, mahdolliset muutokset maiden valisessa
siirtokapasiteetissa, tehoreservikapasiteetin minimitehot ja k&ynnistysajat sek& muut
tekniset ja taloudelliset reunaehdot. Tavoitteena on k&ynnistda ne voimalaitokset, jotka
edella esitettyjen reunaehtojen puitteissa tuottavat S&hkoporssin ilmoittaman
aktivoituneen tehoreservimdaran pienimmin tuotantokustannuksin.

Fingrid ilmoittaa voimalaitoksen kaynnistyksesta Tuottajalle. Fingrid ja Tuottaja sopivat
kaynnistykseen ja pysaytykseen liittyvista yksityiskohdista. Fingrid ja Tuottaja tekevat
kiintedn kaupan Fingridin ilmoituksen mukaisesta energiamaarasta.

Voimalaitosyksikon kaynnistyessa vain yhdeksi tunniksi Tuottaja ja Fingrid voivat sopia
kiintedn kaupan jo edeltavalle tunnille varmistaakseen voimalaitosyksikon
sahkontuotannon kyseisella tunnilla. Tuottaja vastaa voimalaitoksen ylés- ja alasajosta
syntyvan tasepoikkeaman kustannuksista.

Tehoreservikapasiteetin kaynnistys ja pysaytys Fingridin pyynnostéa

Tuottajalla on velvollisuus kaynnistaa sopimuksen piirissa oleva voimalaitosyksikkd aina,
kun Fingrid sitd pyytaa joko tehoreservijarjestelman tarpeisiin tai muihin
jarjestelméavastuun hoitoon liittyviin tarpeisiin. Kun Fingrid pyytaa kaynnistamaan
voimalaitosyksikdn, Tuottaja kaynnistaa voimalaitosyksikdn sovitulle teholle ja tekee siita
kiintedn kaupan Fingridin kanssa.

Kun voimalaitosyksikk6a ei enaa tarvita voimajarjestelman tarpeisiin, Fingrid ilmoittaa
vahintaan tuntia aikaisemmin Tuottajalle voimalaitosyksikon pysayttamisesta.

Kiinteiden kauppojen hinnoittelu

Mikali voimalaitosyksikk® kaynnistetdan, toteutetaan kiinted kauppa muuttuvilla
tuotantokustannuksilla, jotka lasketaan kohdan 2.2 mukaisesti. Lisdksi kiintedn kaupan
hintaan lisataan kohdan 2.3 tarkoittamat kiinteat kaynnistyskustannukset.

Tuottaja laatii Fingridille laskun kiinteasta kaupasta seuraavan kuukauden 4. paivana tai
sitd seuraavana ensimmaisend arkipaivana. Fingrid maksaa kiinteat kaupat kahden
kuukauden kuluessa.
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Tehoreservikapasiteetti saatosdahkomarkkinoilla

Tehoreservikapasiteetin ollessa kaynnissé, on Tuottaja velvollinen jattamaan
saatosahkomarkkinoille voimalaitosyksikkdkohtaisen tehoreservitarjoukseksi merkityn
ylossaatotarjouksen kaytettavissa olevasta tuotantokapasiteetista ottaen huomioon
voimalaitosyksikkdkohtainen tehonnostokyky.

Tuottaja antaa tehoreservitarjoukset saatosdhkdmarkkinoille erillisen
saatésdhkémarkkinaosapuolen nimissa ja merkitsee saatotarjoukset
tehoreservitarjouksiksi

Tuottaja tarjoaa kapasiteetin sdatdosahkdmarkkinoille kulloinkin sovellettavalla
vuorokausimarkkinoiden kattohinnalla (nykyisin 3000 €/MWh) tai voimalaitosyksikon
kohdan 2.2 mukaisesti lasketuilla muuttuvilla tuotantokustannuksilla, mikéli ne ylittavat
kulloinkin sovellettavan vuorokausimarkkinoiden kattohinnan.

Fingrid aktivoi naista tarjouksista tarvittavan maaran sen jalkeen, kun kaikki
tehoreservijarjestelman piiriin kuulumattomat saatosahkotarjoukset on aktivoitu. Kaikki
saatosahkotarjoukset mukaan lukien tehoreservitarjoukset huomioidaan sdatosdhkon
hinnan maarityksessa.

Fingrid maksaa Tuottajalle aktivoituneesta tarjouksesta kohdan 2.2 tarkoittamien
muuttuvien tuotantokustannusten mukaisesti.

Tehoreservin kaytto talvikauden ulkopuolella

Jos Fingrid paattaa kaynnistaa voimalaitosyksikon talvikauden ulkopuolella, noudatetaan
kohtia 2.5 - 2.7. Talléin Fingrid perii ensin toteutuneita kustannuksia vastaavan

tehoreservimaksun kyseisen kdynnistyskuukauden sahkdn kulutukselta ja maksaa
Tuottajalle jalkikateen kahden kuukauden kuluessa kaynnistyskuukauden jalkeen.

Talvikauden ulkopuolella tapahtuva tehoreservin kayttd ei vaikuta kohdan 5 tarkoittamaan
Kayttovalmiuden yllapitokorvaukseen.

Tehoreservin kaynnistysvalmiuden nosto

Fingrid voi talvikaudella pyytaa Tuottajaa nostamaan voimalaitosyksikén
kaynnistysvalmiutta. Fingrid ja Tuottaja sopivat kaynnistysvalmiuden noston kestosta ja
yksityiskohdista voimalaitosyksikén tekniset reunaehdot huomioiden.

Kaynnistysvalmiuden noston tavoitteena on varmistaa voimalaitosyksikon kaytettavyys
tehotasapainon hallintaan tai muihin jarjestelmavastuun hoitoon liittyviin tarpeisiin.

Kaynnistysvalmiuden nosto tapahtuu vahintddn 12 tuntia ennen ennakoitua
sahkontuotantotarvetta. Fingridin Tuottajalle maksama kaynnistysvalmiuden noston
kiintedn kustannus maaraytyy kohdan 2.3 mukaisesti ja kaynnistysvalmiuden yllapidon
kustannus kohdan 2.2. mukaisesti.

Mikali kaynnistysvalmiuden noston tapahduttua, Fingrid paattaa kaynnistaa
voimalaitosyksikdn sahkontuotantoon, toimitaan kohdan 2.5 mukaisesti. Talléin Fingrid
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vahentaa kaynnistysvalmiuden noston kiintean kustannuksen kiintedsta
kaynnistyskustannuksesta.

3 VOIMALAITOSYKSIKON KAYTTO TUOTTAJAN OMAAN TARPEESEEN

Tuottajan omaan tarpeeseen tapahtuva sahkéntuotanto ei kuulu tehoreservilain mukaisen
julkisen palvelun velvoitteen piiriin, joten sellaista voi tapahtua vain poikkeustapauksissa
kuten Tuottajan kaytdssa olevien, Suomessa sijaitsevien, muiden voimalaitoksien
vakavissa vauriotapauksissa. Tallainen voimalaitosyksikdon kayttod ei saa heikentda
julkisen palvelun velvoitteen tayttamista. Nama poikkeustapaukset voivat tulla kyseeseen
muulloin kuin 1.12. - 28.2. valisena aikana.

Mikali Tuottaja haluaa kayttaa voimalaitosyksikkda omaan tarpeeseen, vaatii se Fingridin
erikseen myontaman luvan naissa poikkeustapauksissa. Ennen luvan myontamista
Fingrid informoi Energiavirastoa. Luvan saatuaan Tuottaja vastaa kaikista sailonnan
purkuun, kdynnistykseen, kayttdéon ja uudelleen sailontaan liittyvistd kustannuksista.

Jos Tuottaja kayttad voimalaitosyksikkdd poikkeuksellisesti kauden 1.12. -
28.2.ulkopuolella Tuottajan omaan tarpeeseen, Fingrid ei maksa Tuottajalle
yllapitokorvausta niiltd vuorokausilta kun voimalaitosyksikké on ollut Tuottajan omassa
kaytossa.

Voimalaitoksen kayttd Tuottajan omaan tarpeeseen aiheuttaa yllapitokorvauksen
menetyksen koko kyseisen vuorokauden osalta. Yllapitokorvauksen vuorokausikohtainen
maara lasketaan jakamalla koko sopimusjakson yllapitokorvaus sopimusjakson
vuorokausien lukumaaralla.

4 TUOTETUN SAHKON KASITTELY TASESELVITYKSESSA
Tuottaja vastaa voimalaitosyksikdn taseselvityksesta.

Liséksi voimalaitosyksikolla tuotettu sahkd, kohdan 2 mukaiset toteutuneet kaupat seka
tuotetun sahkon kaytté Tuottajan tarpeisiin kasitelladn erillisessa selvityksessa. Tuottaja
lahettdéd Fingridille kuukausittain erillisen selvitysraportin kaikilta niilté jaksoilta, jolloin
voimalaitosyksikolla on ollut tuotantoa tai tehoreservikapasiteetti on aktivoitunut
vuorokausimarkkinoilla.

Erillisessa selvityksessa lasketaan jatkuvasti tuotannon ja myyntien epatasapainosta
syntyvaa poikkeamaa, jonka kattamiseksi tarvittavasta tasesahkodn ostosta ja myynnista
vastaa Tuottaja.

5 KAYTTOVALMIUDEN YLLAPITOKORVAUS

Tehoreservin yllapidosta maksettava kayttdvalmiuden yllapitokorvaus maaraytyy
jarjestelmaan voimalaitosyksikkoa tarjoavan Tuottajan Energiavirastolle tekeman
tarjouksen ja Energiaviraston tekeman tehoreservin hankintapaatoksen mukaisesti.

Kayttovalmiuden yllapitokorvausta maksetaan talvikaudella (1.12.-28.2.), muuna aikana
kayttévalmiuden yllapitokorvausta ei makseta.
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Kayttovalmiuden yllapitokorvaus maksetaan Tuottajalle jalkikateen kuukausittain.
Tuottaja lahettaa kayttévalmiuden yllapitoa koskevan laskun seuraavan kuukauden 4.
paivana tai sitd seuraavana ensimmaisena arkipdivana. Fingrid maksaa
yllapitokorvauksen kahden kuukauden kuluessa laskun l&ahettamispaivasta.

VOIMALAITOSYKSIKON EPAKAYTETTAVYYS

llmoitukset

Tuottaja on velvollinen viipymaétta ilmoittamaan Fingridille, Sahkdporssille ja
Energiavirastolle voimalaitosyksikon kaynnistysvalmiuden muutoksista sek& muista
seikoista, jotka voivat rajoittaa voimalaitosyksikon kayttoa tai estad sen kokonaan, kuten
voimalaitosyksikon vikaantuminen (jatkossa Epékaytettavyys). Lisaksi Tuottaja on
velvollinen tekem&an lainsdddannén edellyttdmét markkinailmoitukset.

Maksut

Fingrid pidattaa toistaiseksi kohdan 5 tarkoittaman yllapitokorvauksen silté ajalta, jolloin
voimalaitosyksikkd ei ole kayttbsaannon kohdan 1 mukaisesti tehoreservijarjestelman
kaytettavissa. Talvijaksolla vahintaan yhden tunnin Epéakaytettavyys vuorokaudessa
aiheuttaa yllapitokorvauksen pidattamisen koko kyseisen vuorokauden osalta.
Yllapitokorvauksen vuorokausikohtainen maara lasketaan jakamalla koko sopimusjakson
yllapitokorvaus sopimusjakson vuorokausien lukumaaralla.

Fingrid ilmoittaa kaikki maksujen pidatykset ja niihin johtaneet syyt Energiavirastolle
arviotavaksi sahkdntuotannon ja -kulutuksen valista tasapainoa varmistavasta
tehoreservista annetun lain 16 8:n perusteella. Energiaviraston asiassa antaman
lainvoimaisen ratkaisun mukaisesti Fingrid joko palauttaa pidatetyt maksut (osittain tai
kokonaan) tai huomioi ne korvausten takaisin perimisessa Energiaviraston paatoksen
mukaisesti.

TIEDONVAIHTO JA RAPORTOINTI

Sopimuksen piirissa olevan voimalaitosyksikdn tuotannosta on oltava reaaliaikamittaus
Fingridin kaytdnvalvontajarjestelméssa.

Tuottaja raportoi Fingridille ja Energiavirastolle

e koekaytdn suunnitellun ajankohdan ja koekéayttéraportin siséltaen kohdan 1.6
mukaiset asiat

o kayttévalmiuden yllapidon toimenpiteet molemmilta kayttovalmiuden
yllapitojaksoilta kahden viikon kuluessa jakson paatyttya

o kaikista voimalaitosyksikdn 12 tunnin kaynnistymisvalmiuden estaneista
tapahtumista ja epaonnistuneista kaynnistyksista seka hairidista yksikon
kayntijakson aikana Tuottaja ilmoittaa valittomasti ja lahettaa raportit 2 tydpaivan
kuluessa tapahtuman jalkeen

¢ voimalaitosyksikdn kaytosta kohdan 3 mukaisessa tapauksessa
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e polttoaineraportit aina paattyneiden tuotantojaksojen jalkeen.

Fingridilla on oikeus julkaista sopimuksen piirissa olevan voimalaitosyksikon toteutunut
sahkontuotanto sekad vuorokausi- ja sdatosahkomarkkinoilla toteutuneet myyntivolyymit.

8 KAYTTOSAANTOJEN MUUTOKSET JA TARKISTUKSET

Mikali naita sdantoja ja ehtoja joudutaan muuttamaan lainsdadanndéllisten muutosten tai
viranomaisten muiden toimenpiteiden vuoksi, Energiavirasto vahvistaa muutokset ennen
niiden voimaantuloa.

9 KAYTTOSOPIMUKSEN PURKAMINEN SEKA YLLAPITOKORVAUSTEN
PALAUTTAMINEN JA TAKAISINPERINTA

Kayttosopimuksen purkaminen seka yllapitokorvauksen palauttaminen ja takaisinperinta
tapahtuu tehoreservilain 16 8:n ja 17 8:n mukaisesti.

Mikali Tuottaja rikkoo tahallaan julkisen palvelun velvoitetta Energiavirasto voi maarata
kayttosopimuksen purettavaksi ja voi velvoittaa Tuottajan palauttamaan korvaukset, jotka
Fingrid on kayttésopimuksen perusteella maksanut Tuottajalle, jos tehoreservin
kayttosopimus on purettu tehoreservilain 16 8 1 momentin mukaisesti tai jos Tuottaja on
muutoin rikkonut tehoreservin kayttdsopimusta.

Liite Tehoreservikapasiteetin aktivointiesimerkkeja Suomen ja Ruotsin tarjousalueilla
vuorokausimarkkinoilla
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Kayttosaantojen liite

TEHORESERVIKAPASITEETIN AKTIVOINTIESIMERKKEJA SUOMEN JA RUOTSIN
TARJOUSALUEILLA VUOROKAUSIMARKKINOILLA

Tassa liitteessa esitetyt esimerkit perustuvat tilanteeseen, jossa yhteensopivaan
tehoreservin aktivointimenettelyyn osallistuvat Suomen ja Ruotsin kantaverkkoyhtiot.

Esimerkeissa esiintyvat tehoreservikapasiteetit ovat viitteellisia.
Aktivointi

Suomessa Fingrid ja Ruotsissa Svenska Kraftnat tarjoavat vuorokausimarkkinoilla
kulloinkin kaytettavisséa olevan tehoreservin kokonaiskapasiteetin kullekin tunnille
kaynnistysaika huomioiden.

Vuorokausimarkkinoilla Suomen tehoreservikapasiteetista muodostetaan yksi maaraan
perustuva tehoreservitarjous Suomen tarjousalueelle. Vastaavasti Ruotsin
tehoreservikapasiteetista muodostetaan maaraan perustuva tehoreservitarjous kullekin
Ruotsin tarjousalueelle. Tehoreservitarjouksille ei aseteta hintaa.

Tehoreservitarjous huomioidaan vuorokausimarkkinoiden hinnanlaskennassa, mikali
kysynnén ja tarjonnan tasapainoa ei saavuteta markkinaehtoisilla tarjouksilla Suomen
jaltai Ruotsin tarjousalueilla.

Seka Suomen etta Ruotsin tehoreservikapasiteettia aktivoidaan maiden kesken
tarjottujen tehoreservikapasiteettien suhteessa kaytettavissa olevan siirtokapasiteetin
puitteissa alla olevien esimerkkien mukaisesti.

Esimerkki 1, Suomen ja Ruotsin valinen siirtokapasiteetti ei rajoita tehoreservin
aktivointia

Lahtokohtaoletukset:
e Tehoreservikapasiteetti Suomessa 600 MW
e Tehoreservikapasiteetti Ruotsissa 2000 MW

¢ Vuorokausimarkkinoilla Suomen ja Ruotsin hinta-alueilla ei saavuteta kysynnan ja
tarjonnan valista tasapainoa. Tasapainon saavuttamiseksi aktivoitava
tehoreservikapasiteetti on 200 MW.

Aktivoitavat tehoreservit (yhteenséa 200 MW):

a) Ruotsin sisdiset siirtorajoitukset eivat rajoita tehoreservin aktivointia
e Suomen tarjousalueella 46,2 MW (200 MW * 600/2600)
¢ Ruotsin tarjousalueilla 153,8 MW (200 MW * 2000/2600).

b) Ruotsin siséiset siirtorajoitukset rajoittavat kaytettavissa olevan tehoreservin Ruotsin
puolella 1000 MW:iin

e Suomen tarjousalueella 75 MW (200 MW * 600/1600)
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¢ Ruotsin tarjousalueilla 125 MW (200 MW * 1000/1600)

Esimerkki 2, Suomen ja Ruotsin valilla ei ole kaytettavissa vapaata
siirtokapasiteettia Ruotsista Suomeen, tehoreservin tarve Suomessa

L&ahtokohtaoletukset:

e Tehoreservikapasiteetti Suomessa 600 MW

e Tehoreservikapasiteetti Ruotsissa 2000 MW

e Vuorokausimarkkinoilla Suomen hinta-alueelta puuttuva kapasiteetti 200 MW.
Aktivoitavat tehoreservit (yhteensa 200 MW):

e Suomen tarjousalueella 200 MW

¢ Ruotsin tarjousalueilla 0 MW.
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SAANNOT TEHORESERVIJARJESTELMAAN KUULUVIEN
SAHKONKULUTUKSEN JOUSTOON KYKENEVIEN KOHTEIDEN
KAYTTOVALMIUDEN YLLAPIDOLLE, NIIDEN KAYTOLLE SEKA
SAHKONKULUTUKSEN TARJOAMISEEN MARKKINOILLE

1.1

1.2

1.3

Fingrid tai sen tytaryhtio Finextra (jatkossa Fingrid) asettaa seuraavat sdannot teho-
reserviin kuuluvien sahkonkulutuksen joustoon kykenevien kohteiden (jatkossa
Tehoreservikuorma) kayttévalmiuden yllapidolle, niiden kaytolle seka
Tehoreservikuorman tarjoamiseen markkinoille.

Naita sdantoja sovelletaan Tehoreservikuormaan ja sen haltijaan (jatkossa
Kuormanhaltija).

TEHORESERVIKUORMAN KAYTTOVALMIUDEN YLLAPITO
Yleiset saannot

Tehoreservikuorman tulee toteuttaa tehoreservilain (117/2011) 9 §:n asettamat
vaatimukset.

Kuormanhaltija yllapitd& Tehoreservikuorman teknisen toimivuuden talvijaksolla 1.12. -
28.2. ja sitoutuu tekemaan Tehoreservikuormasta tarjouksen saatésahkdémarkkinoille
kohdan 2 mukaisesti vahintdan 12 tuntia ennen kayttétuntia niin, ettd Tehoreservikuorma
voidaan aktivoida kayttétunnin aikana saatésahkdmarkkinoilla.

Kuormanhaltijan tulee jarjestaa toimintansa siten, etta silla on oikeus osallistua
saatdsahkémarkkinoille voimassa olevien saatésahkémarkkinoiden saantdjen mukaisesti.

Tehoreservikuorman taytyy olla liitettyna Suomen sahkdjarjestelmaan, koostuen joko
yhdesta yksittaisesta kulutuskohteesta tai useammasta pienemmasta kulutuskohteesta,
jotka ovat yhdistetty yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi (aggregoitu). Aggregoidut
kulutuskohteet voivat olla maantieteellisesti hajautettuja. Tehoreservikuorman pitaa kyeta
vahintaan 10 MW sahkonkulutuksen joustoon 10 minuutin kuluessa kaskyn antamisesta.

Kayttéhenkilokunta

Kuormanhaltija huolehtii siita, etta silla on kaytettavissaan maaréallisesti ja osaamiseltaan
riittdva henkilosto toteuttamaan tdssa sadnnostdssa asetetut velvoitteet.

Kayttbaika

Tehoreservikuormalla tulee olla valmius vahintdéan 200 tunnin aktivointiin talvijaksolla
1.12. - 28.2. Tehoreservikuormalla tulee olla valmius vahintdan kahden tunnin
yhtamittaiseen aktivointiin, minka jalkeen Tehoreservikuorma on pystyttava aktivoimaan
uudestaan enintdan kuuden tunnin lepoajan (jatkossa Lepoaika) kuluttua.
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Koekaytot

Tehoreservikuormalla tulee tehdéa onnistunut koekaytto vuosittain erikseen Fingridin
kanssa sovittuna ajankohtana enintdan kuukautta aikaisemmin ennen talvijakson 1.12. -
28.2. alkamista. Koekaytdlla varmistetaan Tehoreservikuorman tekninen toimivuus,
todennettavuus ja kayttohenkiloston osaaminen. Koekayton pituus on vahintaan yksi
tunti.

Kuormanhaltija vastaa koekayttn toteutuksesta ja kustannuksista.

TEHORESERVIKUORMAN KAYTTO SAHKOJARJESTELMAN TARPEISIIN
SAATOSAHKOMARKKINOILLA

Yleiset saannot
Kuormanhaltijan tulee noudattaa saatosahkomarkkinoiden voimassa olevia saantoja.

Kuormanhaltija vastaa Tehoreservikuorman tarjoamisesta saatdosahkomarkkinoille.
Tehoreservikuorma aktivoidaan sdatdosahkomarkkinoilla Fingridin pyynnosta.

Fingridilla on oikeus seurata Kuormanhaltijan sdatdésahkomarkkinoiden tarjouksia ja
raportoida niista jalkikateen Energiavirastolle pyydettaessa.

Tehoreservikuorma saatosahkémarkkinoilla

Kuormanhaltija on velvollinen jattamaan ylossaatétarjouksen koko Tehoreservikuormasta
saatdsahkomarkkinoille talvijakson 1.12. - 28.2. aikana. Tarjoukset jatetaan
saatosahkomarkkinoille kulloinkin sovellettavalla vuorokausimarkkinoiden kattohinnalla
(nykyisin 3000 €/MWh) tai Energiaviraston tarjouskilpailuun ilmoitetulla energianhinnalla
(E/MWh) (jatkossa Kuormahinta), mikali se ylittda kulloinkin sovellettavan
vuorokausimarkkinoiden kattohinnan.

Kuormanhaltija antaa tehoreservitarjoukset saatdsahkdomarkkinoille erillisen
saatdsahkdmarkkinaosapuolen nimissa ja merkitsee saatotarjoukset
tehoreservitarjouksiksi.

Kuormanhaltijalla on velvollisuus aktivoida sopimuksen piirissa oleva Tehoreservikuorma
aina, kun Fingrid sita pyytaa joko tehoreservijarjestelman tarpeisiin tai muihin
jarjestelméavastuun hoitoon liittyviin tarpeisiin.

Fingrid aktivoi tehoreservitarjouksiksi merkityistd saatétarjouksista tarvittavan maaran
valitsemassaan jarjestyksessa ottaen huomioon tarjouksen hinnan ja suuruuden.
Tehoreservitarjousten aktivointi sdatdsahkdmarkkinoilla tapahtuu sen jalkeen, kun kaikki
tehoreservijarjestelman piiriin kuulumattomat saatétarjoukset on aktivoitu. Aktivoitumisen
jalkeen Kuormanhaltijalla on velvollisuus paivittda saatétarjouksia Lepoaika huomioiden.

Kaikki saatdsahkoétarjoukset mukaan lukien tehoreservitarjoukset huomioidaan
saatésahkoén hinnan maarityksessa.

Fingrid maksaa Kuormanhaltijalle aktivoituneesta tarjouksesta Kuormahinnan.
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TEHORESERVIKUORMAN KASITTELY TASESELVITYKSESSA
Kuormanhaltija vastaa Tehoreservikuorman taseselvityksesta.
KAYTTOVALMIUDEN YLLAPITOKORVAUS

Tehoreservin yllapidosta maksettava kayttdvalmiuden yll&pitokorvaus maaraytyy
Kuormanhaltijan ja Fingridin tekeman kayttésopimuksen ja Energiaviraston tekeman
tehoreservin hankintapaatoksen mukaisesti.

Kayttovalmiuden yllapitokorvaus maksetaan Kuormanhaltijalle jalkikateen kuukausittain.
Tuottaja lahettaa kayttévalmiuden yllapitoa koskevan laskun seuraavan kuukauden 4.
paivana tai sitd seuraavana ensimmaisena arkipaivana. Fingrid maksaa
yllapitokorvauksen kahden kuukauden kuluessa laskun lahetyspéaivasta.

TEHORESERVIKUORMAN EPAKAYTETTAVYYS
lImoitukset

Kuormanhaltija on velvollinen viipymétta ilmoittamaan Fingridille Tehoreservikuorman
kayttohairioista, jotka voivat rajoittaa Tehoreservikuorman kayttoa tai estééa sen kokonaan
(jatkossa Epéakaytettavyys).

Epakaytettavyyden rajoittaessa Tehoreservikuorman kaytt6a, Kuormanhaltijalla on
velvollisuus tarjota kaytettavissa oleva osuus kohdan 2.2 mukaisesti
saatbsahkomarkkinoille.

Maksut

Fingrid pidattaa toistaiseksi kohdan 4 tarkoittaman yllapitokorvauksen silta ajalta, jolloin
Tehoreservikuorma ei ole kayttdsddnnon kohdan 1 mukaisesti tehoreservijarjestelman
kaytettavissa. Talvijaksolla vahintaan yhden tunnin Epakaytettéavyys vuorokaudessa
aiheuttaa yllapitokorvauksen pidattamisen koko kyseisen vuorokauden osalta.
Yllapitokorvauksen vuorokausikohtainen maara lasketaan jakamalla koko sopimusjakson
yllapitokorvaus sopimusjakson vuorokausien lukumaaralla.

Fingrid ilmoittaa kaikki maksujen pidatykset ja niihin johtaneet syyt Energiavirastolle
arviotavaksi sahkdntuotannon ja -kulutuksen valista tasapainoa varmistavasta
tehoreservista annetun lain 16 §:n perusteella. Energiaviraston asiassa antaman
lainvoimaisen ratkaisun mukaisesti Fingrid joko palauttaa pidatetyt maksut (osittain tai
kokonaan) tai huomioi ne korvausten takaisin perimisessa Energiaviraston paatoksen
mukaisesti.

TIEDONVAIHTO JA RAPORTOINTI

Sopimuksen piirissa olevasta Tehoreservikuormasta on oltava reaaliaikamittaus
Fingridilla tai tehonmuutos on muuten todennettavissa reaaliaikaisesti.

Kuormanhaltija raportoi Fingridille ja Energiavirastolle
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o koekaytdn suunnitellun ajankohdan ja koekéayttéraportin siséltaen kohdan 1.4
mukaiset asiat

e kayttovalmiuden estavista tapahtumista valittémasti

¢ tapahtuneista hairidista 2 tyopaivan kuluessa yli tunnin kestaneen
Epakaytettavyyden jalkeen

¢ kuukausittain raportin, jossa on eritelty kaikki kyseisen kuukauden aikana
tapahtuneet hairiot

e kuukausittain erillisen raportin kaikilta niilté jaksoilta, jolloin Tehoreservikuorma on
aktivoitunut saatosahkomarkkinoilla

e maksettavan kayttovalmiuden yllapitokorvauksen maaran

Fingridilla on oikeus julkaista sopimuksen piirissé olevan Tehoreservikuorman toteutunut
tehonmuutos seka saatdsahkomarkkinoilla aktivoitunut toteutunut myyntivolyymi.

7 KAYTTOSAANTOJEN MUUTOKSET JA TARKISTUKSET

Mikali naita sdantoja ja ehtoja joudutaan muuttamaan lainsdadanndéllisten muutosten tai
viranomaisten muiden toimenpiteiden vuoksi, Energiavirasto vahvistaa muutokset ennen
niiden voimaan tuloa.

8 KAYTTOSOPIMUKSEN PURKAMINEN SEKA YLLAPITOKORVAUSTEN
PALAUTTAMINEN JA TAKAISINPERINTA

Kayttdsopimuksen purkaminen seka yllapitokorvauksen palauttaminen ja takaisinperinta
tapahtuu tehoreservilain 16 8:n ja 17 §:n mukaisesti.

Mikali Kuormanhaltija rikkoo tahallaan julkisen palvelun velvoitetta Energiavirasto voi
maarata kayttosopimuksen purettavaksi ja voi velvoittaa Kuormanhaltijan palauttamaan
korvaukset, jotka Fingrid on kayttésopimuksen perusteella maksanut Kuormanhaltijalle,
jos tehoreservin kayttdsopimus on purettu tehoreservilain 16 § 1 momentin mukaisesti tai
jos Kuormanhaltija on muutoin rikkonut tehoreservin kayttdsopimusta.
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Valitusosoitus
Muutoksenhakuoikeus

Energiaviraston paattkseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkayttélaissa
(586/1996) saadetdan. Valituskelpoisella paatoksella tarkoitetaan toimenpidetta, jolla asia on
ratkaistu tai jatetty tutkimatta.

Valitusoikeus on silla, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
paatds valittdmasti vaikuttaa.

Valitusviranomainen
Valitusviranomainen Energiaviraston paatokseen on Markkinaoikeus.
Valitusaika

Valitus on tehtdva 30 paivan kuluessa paatdksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipaivaa ei oteta lukuun.

Oikeudenkayntimaksu

Valittajalta peritaan markkinaoikeudessa oikeudenkayntimaksu 2.050 euroa. Tuomioistuinmak-
sulaissa (1455/2015) on erikseen saadetty tapauksista, joissa maksua ei perita.

Valituskirjelman sisalto

Valitus tehdaan kirjallisesti. Valituksen voi tehdé myds hallinto- ja erityistuomioistuinten asioin-
tipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmdassa on
ilmoitettava:

« valittajan nimi ja kotikunta

+ postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi-
daan toimittaa

e paatds, johon haetaan muutosta

+ miltd kohdin paatékseen haetaan muutosta ja mita muutoksia siihen vaaditaan
tehtavaksi seka

+ perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma. Jos valittajan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos valituksen laatijana on
muu henkild, on valituskirjelmassa ilmoitettava myds taman nimi ja kotikunta.

Valituskirjelman liitteet
Valituskirjelmaan on liitettava:

« muutoksenhaun kohteena oleva paatds alkuperaisena tai jaljenndksena
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¢ todistus siitd, mina paivana paatds on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitus-
ajan alkamisajankohdasta seka

+ asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niité ole jo aikai-
semmin toimitettu Energiavirastolle tai markkinaoikeudelle.

Asiamiehen on liitettava valituskirjelmaan valtakirja, jollei pddmies ole valtuuttanut hanta suul-
lisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittaa valtakirja ai-
noastaan, jos valitusviranomainen niin maaraa.

7 Valituskirjelman toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelma on toimitettava valitusajan kuluessa Markkinaoikeudelle, jonka osoite on:
Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Faksi: 029 56 43300

Sahkoposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
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